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Wykonawcy ubiegający  
się o udzielnie zamówienia  

 
 
 
Dotyczy: Odpowiedź na pytanie wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na termomodernizację budynku szkoły 
Podstawowej w Rozprzy. 
 

Stosownie do zapisów art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. nr 133, poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający 
przekazuje treść wniesionego pytania wraz z odpowiedzią:  
 
Pytanie: 
Prosimy o jednoznaczne określenie grubości styropianu do ocieplenia ścian zewnętrznych 
i grubości styropapy: 
W Programie Funkcjonalno - UŜytkowym w części opisowej w Zakresie robót 
i w SIWZ Rozdział III Zakres prac Etap II w pkt. 6 i 7 jest napisane: 
„Termomodernizacja ścian zewnętrznych metodą lekką mokrą gr. 12 cm ..... .” 
”Docieplenie stropodachu styropapą dwustronnie laminowaną gr. 12 cm … .” 
natomiast 
W Tabeli w pkt 1.1.4 .1c w Programie Funkcjonalno-UŜytkowym (w nagłówku) kol. 5 i 6 
jest napisane: 
Pow. dachu ( styropapa dwustronna gr 14 cm ) 
Pow. ścian do docieplenia ( styropian gr. 14 cm ) 

Odpowiedź: 
Zamawiający wyjaśnia, iŜ w pkt 1.1.4 c).2 Programu Funkcjonalno-UŜytkowego w nagłówku 
Tabeli kol. 5 i 6 powinno być: 
Pow. dachu ( styropapa dwustronna gr 12 cm ) 
Pow. ścian do docieplenia ( styropian gr. 12 cm ) 
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